Pārskats 
par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, kas uzstādītas Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, 2014.gadā 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) no 2012. gada 1. februāra līdz 2015.gada 31. maijam īstenoja Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālo projektu „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – projekts), kura mērķis bija uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos. 
Projekta galvenā aktivitāte – ugunsaizsardzības sistēmu iegāde un uzstādīšana vispārējās izglītības iestāžu telpās, kuras tiek izmantotas nakšņošanai, tika īstenota no 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam. 57 novadu pašvaldību 115 vispārējās izglītības iestādēs, kurās ugunsaizsardzības sistēmas nebija ierīkotas vai bija ierīkotas daļēji, tika uzstādītas šādas sistēmas: 
· automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;

· automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma; 

· izgaismotu izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmju sistēma. 
Ar novadu pašvaldībām noslēgtajā līgumā par individuālā projekta ieviešanu 4.1. apakšpunktā ir paredzēts, ka 5 (piecu) gadu periodā pēc sistēmas uzstādīšanas, novadu pašvaldības iesniedz Aģentūrā pārskatu par projekta rezultātu uzturēšanu. Pārskats jāiesniedz līdz katra gada 1.martam par iepriekšējo gadu. 
Kopsavilkums

Lai saņemtu informāciju par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 2014.gadā novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, Aģentūra izstrādāja pārskata veidlapu un 2015. gada februāra sākumā to nosūtīja pašvaldībām aizpildīšanai, kā arī ievietoja veidlapas formu Aģentūras interneta vietnē http://www.vraa.gov.lv/lv/sveice/. 

No 2015.gada februāra līdz martam Aģentūra saņēma pārskatus par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju no 57 novadu pašvaldībām, t.sk. no:

· Rīgas reģiona 10 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 17 izglītības iestādēs,

· Vidzemes reģiona 16 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 39 izglītības iestādēs,

· Zemgales reģiona 9 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju13 izglītības iestādēs,

· Kurzemes reģiona 8 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, 16 izglītības iestādēs,
· Latgales reģiona 14 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 30 izglītības iestādēs.

Apkopotā informācija par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbilstoši 
novadu pašvaldību iesniegtajiem pārskatiem
No 115 izglītības iestādēm, kurās tika uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, 

· 61 ir vispārizglītojošā skola ar internātu (gan pamatskolas, gan vidusskolas),
· 30 internātskolas (internātpamatskolas – rehabilitācijas centri, internātpamatskolas bērniem ar speciālām vajadzībām),

· 24 diennakts pirmsskolas izglītības iestādes.
Apkopojot novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus, Aģentūra konstatēja, ka pārskata periodā, 115 izglītības iestādēs kopumā mācījās 14 946 bērnu, no tiem 13 440 ir skolēni, bet 1506 – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi ( skatīt 1. tabulu un 1. pielikumu).
	Reģions
	Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās
	Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs
	Kopā

	VIDZEME
	4073
	480
	4553

	ZEMGALE
	2148
	112
	2260

	LATGALE
	3444
	260
	3704

	RĪGA
	2078
	468
	2546

	KURZEME
	1697
	186
	1883

	
	13 440
	1506
	14 946


1. tabula. Skolēnu (bērnu) skaits izglītības iestādēs 2014.gadā
Izglītības iestādēs pirms projekta uzsākšanas bija atšķirīga situācija, atsevišķās izglītības iestādēs bija nepieciešams papildināt esošo ugunsaizsardzības sistēmu, bet citos objektos uzstādīt visas projektā plānotās sistēmas.

Projekta ietvaros no 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam izglītības iestādēs tika uzstādītas triju veidu ugunsaizsardzības sistēmas.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma kopumā uzstādīta 71 izglītības iestādēs. Rīgas reģionā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uzstādīta 10 izglītības iestādes, Vidzemes reģionā – 23 izglītības iestādes, Zemgales reģionā –9, Kurzemes reģionā –11, bet Latgales reģionā –18 izglītības iestādēs. 

Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma kopumā uzstādīta 51 izglītības iestādēs. Rīgas reģionā automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma uzstādīta 10 izglītības iestādēs, Vidzemes reģionā – 13, Zemgales reģionā – 9, Kurzemes reģionā – 12, bet Latgales reģionā – 7 izglītības iestādēs.
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1. attēls. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centrā.
Izgaismotu izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmju sistēma kopumā uzstādīta 113 izglītības iestādēs. Rīgas reģionā izgaismotu izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmju sistēma uzstādīta 17 izglītības iestādēs, Vidzemes reģionā – 38, Zemgales reģionā – 12, Kurzemes reģionā – 16, bet Latgales reģionā – 30 izglītības iestādēs.
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2. attēls. Izgaismota izejas un evakuācijas kustības virziena norādītājzīme.
Visas minētās ugunsaizsardzības sistēmas ir uzstādītas 28 izglītības iestādēs. Visas sistēmas ir piecās Rīgas reģiona izglītības iestādēs, četrās Vidzemes reģiona, sešās Zemgales reģiona, astoņās Kurzemes reģiona un piecās Latgales reģiona izglītības iestādēs.

Minētās sistēmas ir uzstādītas gan visā ēkā, vairākās ēkās un korpusos, gan arī tikai kādā ēkas daļā. Piemēram, Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centrā ( skat. 1. un 2. attēls) ugunsaizsardzības sistēmas uzstādītas sešos korpusos, Mālpils novada Mālpils internātpamatskolā – trīs atsevišķās ēkās, Amatas novada Spāres internātpamatskolā- divās ēkās, Gulbenes novada Lizuma vidusskolā – divu ēku daļās.
Ugunsaizsardzības sistēmas skar ne tikai gulēšanas zonas, bet arī tām tuvumā pieguļošās zonas, kurās bērni uzturas mācību laikā. 
115 izglītības iestādēs kopumā ir izveidotas 5864 nakšņošanas vietas, no tām pārskata periodā tika izmantotas 5536 vietas (skatīt 2. tabulu). 
	Reģions
	Izveidotas gultas vietas
	Aizņemtas gultas vietas

	VIDZEME
	1666
	1322

	ZEMGALE
	1291
	1240

	LATGALE
	985
	697

	RĪGA
	876
	1452

	KURZEME
	1046
	825

	Kopā:
	5864
	5536


2.tabula. 2014.gadā izveidoto gultas vietu un aizņemto gultas vietu skaits.
Vidzemes reģionā astoņās izglītības iestādēs (kopumā ugunsaizsardzības sistēmas uzstādītas 39 izglītības iestādēs) pārskata periodā ir bijušas aizņemtas visas izveidotās gultas vietas. Lielākais bērnu skaits ir Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra internātā – 147 un Vecpiebalgas vidusskolas internātā – 95. 2014.gadā Raiskuma speciālajā internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā ir bijušas aizņemtas 110 vietas no 112. Lielākais gultu skaits Vidzemes reģionā ir arī Liepnas internātpamatskolā (200 vietas) un Gaujienas internātpamatskolā (135 vietas), taču tās izmantotas tikai daļēji.

Zemgales reģionā septiņās izglītības iestādēs (kopumā ugunsaizsardzības sistēmas uzstādītas 13 izglītības iestādēs) ir bijušas aizņemtas visas izveidotās gultas vietas. Kokneses speciālajā internātpamatskolā - attīstības centrā ir aizņemtas 90 gultas vietas, Iecavas novada Zālītes internātpamatskolā – 70, Dobeles speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Valodiņa" – 60, Krustpils novada Antūžu speciālā internātpamatskola – 59, Auces vidusskolā – 48, Jaunjelgavas vidusskolā un Jēkabpils novada Zasa vidusskolā iekārtotie internāti tiek izmantoti arī vasaras nometnēm, līdz ar to gulētāju skaits ir lielāks, kā norādītais gultu skaits. 
Latgales reģionā piecās izglītības iestādēs (kopumā ugunsaizsardzības sistēmas uzstādītas 30 izglītības iestādes) pārskata periodā ir bijušas aizņemtas visas izveidotās gultas vietas. Tās ir: Balvu novada Tilžas internātpamatskolā - 94 gultas vietas, Preiļu novada Salas pamatskolā – 25, Rugāju novada vidusskolā – 40, Viļakas novada Mežvidu pamatskolā un Upītes pamatskolā – 10 vietas. Lielākais gultu skaits Latgales reģionā ir Preiļu valsts ģimnāzijā (75 vietas) un Kārsavas vidusskolā (60 vietas), kas šajā pārskata periodā izmantotas daļēji. 
Kurzemes reģionā četrās izglītības iestādēs (kopumā ugunsaizsardzības sistēmas uzstādītas 16 izglītības iestādēs) pilnībā tika aizņemtas visas izveidotās gultas vietas. Tās ir: Kuldīgas novada Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs (170 vietas), Skrundas novada Rudbāržu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs (44 vietas), Vaiņodes internātpamatskola (90 vietas) un Ventspils novada Ugāles vidusskola (14 vietas). Starp lielākajiem objektiem var minēt arī Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolu ar 140 nakšņošanas vietām un Ventspils novada Stiklu speciālo internātpamatskolu ar 75 vietām, taču tās 2014.gadā izmantotas tikai daļēji.

Rīgas reģionā četrās izglītības iestādēs (kopumā ugunsaizsardzības sistēmas uzstādītas 17 izglītības iestādēs) ir bijušas aizņemtas visas izveidotās gultas vietas. Starp tām ir Tukuma speciālā internātpamatskola – 74 vietas un Ogres vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta sietiņš" – 15 vietas. Engures vidusskolas internātā ir izveidotas 140 gultas vietas, 2014.gadā internātu ir izmantojuši 608 bērni, savukārt Salacgrīvas vidusskolā internātā izveidotas 50 gultas vietas, kuras pārskata periodā izmantojuši 335 bērni. Internāti pilda arī dienesta viesnīcas funkciju, tās tiek izmantotas vasaras nometnēm un citiem ārpusskolas pasākumiem, līdz ar to šajās mācību iestādēs gultas vietu noslodze gada laikā ir lielāka. Vēl ievērojams gultu skaits – 200 gultas vietas, no kurām 2014.gadā izmantotas – 140, ir Mālpils internātpamatskolā. 
Uz jautājumu, vai izglītības iestāžu ēkas vai tās daļas, kurās ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, pārskata periodā ir izmantotas vispārējās izglītības vajadzībām, visas pašvaldības, izņemot Rīgas reģiona Alojas novada pašvaldību, ir atbildējušas apstiprinoši. Alojas novada pašvaldība skaidro, ka Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” un tās struktūrvienībā „Vilzēni” pārskata periodā netika nokomplektēta diennakts grupa, kā arī struktūrvienība „Vilzēnos” no 2014.gada jūnija līdz 2015.gada jūlijam slēgta, lai veiktu kapitālo remontu. Bērni pārvietoti uz citu ēku novadā.
Divās pašvaldībās ēkas vispārējās izglītības vajadzībām izmantotas nepilnu pārskata periodu. Viļakas novada dome ir nosūtījusi Aģentūrai vēstuli, kurā informē, ka ar 2014.gada 31. jūliju ir likvidēta Mežvidu pamatskola. Par ēkas turpmāku izmantošanu tiek risināts jautājums ar Labklājības ministriju par sociālā centra ierīkošanu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem- apmācībai un integrēšanai sabiedrībā. Otra likvidētā izglītības iestāde ir Riebiņu novadā Silajāņu pamatskola. (likvidēta 2014.gada 31. augustā). Pašvaldība plāno šajās telpās izveidot dienas aprūpes centru, patlaban telpas izmanto NVO biedrība "Sofija".

Katrā projektā iesaistītajā izglītības iestādē ir izstrādātas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības instrukcijas un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumiem. 

Apkopojot pārskatos sniegto informāciju, tika konstatēts, ka saskaņā ar izstrādāto rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, izglītības iestādes pārskata periodā ir organizējušas apmācības, treniņus un citus pasākumus gan skolēniem, gan darbiniekiem ugunsdrošības jomā. Pārsvarā apmācības organizētas vienu vai divas reizes gadā. 

Piemēram, Krāslavas pamatskolā pēc ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanas skolēniem sniegtas teorētiskās zināšanas, kā uzvesties ugunsnelaimes brīžos, un ir notikusi arī praktiskā mācību evakuācijas nodarbība. Pēc sistēmas uzstādīšanas apmācības darbiniekiem, piedaloties arī ugunsdzēsības dienesta pārstāvim, ir notikušas Limbažu ģimnāzijā, kā arī skolēni, apmetoties internātā, ir iepazīstināti ar ugunsdrošības noteikumiem. 
Ventspils novada pārskatā atzīmēts, ka Ugāles vidusskolā, nospiežot trauksmes signālu tiek fiksēts „cik ilgā laikā bērni tiek evakuēti no mācību telpām - darbinieki tiek izvietoti pa stāviem, lai novērotu vai palīdzētu evakuēties, pieraksta nepilnības, lai varētu izanalizēt un labot nākamajā evakuācijas plānā”.
Tukuma internātpamatskolā arī imitēta trauksme, notikušas praktiskās nodarbības, kā arī par ugunsaizsardzības tēmām runāts audzināšanas stundās un ugunsdzēšanas depo apmeklējumu laikā. Aizputes novada Lažas speciālā internātpamatskolā evakuācijas simulācija notikusi VUGD Aizputes iecirkņa priekšnieka vadībā. Limbažu novada Umurgas pamatskolā darbiniekiem un skolēniem divas reizes gadā bijušas tikšanās un apmācības ar Valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienesta pārstāvju piedalīšanos.
Darba drošības un aizsardzības speciālists divas reizes gadā ir piedalījies semināru – apmācību organizēšanā Rēzeknes novada Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem, savukārt pedagogi rīko bērniem apmācības rotaļu veidā. Arī Gulbenes novadā bērniem tiek organizētas tematiskas rotaļnodarbības divas reizes gadā.

Pārsvarā visās praktiskajās nodarbībās piedalās gan skolēni, gan skolotāji un tehniskais personāls.
Diemžēl trīs novadu pārskatos norādīts, ka apmācības nav veiktas. Šīs izglītības iestādes ir: Madonas novada Dzelzavas speciālā internātpamatskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola un Engures vidusskola. Iemesli nav norādīti. Par apmācību organizēšanu Madonas novada Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Vārpiņa" un Preiļu novada Pelēču pamatskolā informācija nav sniegta. 
2014. gadā ir bijuši gadījumi, kad sistēma ir konstatējusi (reaģējusi) ugunsgrēka vai citās ārkārtas situācijās. Pārskatos atzīmēti 19 gadījumi, kad sistēmas ir reaģējušas. Kurzemes, Rīgas un Zemgales reģiona izglītības iestādēs bijuši četri gadījumi, Vidzemes reģionā – pieci, bet Latgales reģionā – divi gadījumi. Pārsvarā ugunsaizsardzības sistēmas noreaģējušas skolu virtuvēs vai meiteņu mājturības kabinetos, kur piedeguši produkti un ir bijis stiprs piedūmojums, vienā gadījumā – remontdarbu laikā skolas brīvdienās, kā arī sistēmas reaģējušas elektrības padeves traucējumu rezultātā. Diemžēl bijuši arī gadījumi, kas saistīti ar skolēnu neapzinīgumu, bojāti sensori, nospiesta trauksmes poga. 

Pārskata periodā ir bijuši atsevišķu ugunsaizsardzības sistēmu bojājumi, kopumā – 18. No tiem Kurzemes reģionā – 3, Rīgas reģionā – 4, Vidzemes reģionā – 5, Zemgales reģionā – 6, vienu no tiem izraisījuši skolēni, noraujot skaļruni. Latgales reģionā nav atzīmēts neviens ugunsaizsardzības sistēmas bojājums.
Pārsvarā bojājumi saistīti ar dūmu un siltuma detektoriem (sešos gadījumos), pārskatos norādītas arī problēmas ar akumulatoriem: izlādējies, nosēdies, nomainīts, skārienjūtīgajam vadības panelim bojāts apgaismojums, balss izziņošanas sistēmai parādījusies sīcoša skaņa, vienā gadījumā galvenā pults iekārta bojāta negaisa laikā. 

Bojājumu dēļ sistēmas nav darbojušās, sākot no 10 minūtēm līdz 24 stundām. Nopietnākie bojājumi novērsti divu nedēļu laikā – vienā gadījumā, otrā gadījumā tas paveikts tikai viena mēneša laikā.
Ne visās izglītības iestādēs uzstādītā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir pieslēgta centrālai ugunsgrēka trauksmes pultij. Ar „nē” ir atbildēts kopumā 47 gadījumos. Vislielākais skaits objektu, kas nav pieslēgti centrālai ugunsgrēka trauksmes pultij ir Vidzemes reģionā – 20. Latgales reģionā nav pieslēgti 9 objekti, Zemgales reģionā – 7, Rīgas reģionā – 6, Kurzemes reģionā – 5. 
2014.gadā vēl 12 izglītības iestādes nav noslēgušas līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina ugunsaizsardzības sistēmu apkopi. No tām četras ir Vidzemes reģionā, trīs Latgales reģionā, divas Zemgales un Kurzemes reģionā un tikai viena – Rīgas reģionā. 
Pārskata periodā ir radušies arī ar ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu saistīti izdevumi. Ar novadu pašvaldībām noslēgtajā līgumā par individuālā projekta ieviešanu 7.2.11.apakšpunktā noteikts, ka, pašvaldībām ir jānodrošina ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc tās uzstādīšanas beigu datuma un jāsedz visus ar sistēmas ekspluatāciju saistītos izdevumus.

Apkopojot informāciju par to, vai gada laikā ir veikta ugunsaizsardzības sistēmu apkope, 91 gadījumā ir atbildēts apstiprinoši. Sistēmu apkope izglītības iestādēs kopumā ir izmaksājusi 27 686,27 EUR. Vislielākā summa - 7347 EUR tērēta Vidzemes reģionā, Rīgas reģionā – 6994 EUR, vismazākā – Zemgales reģionā – 3431 EUR. Pārskatos norādīta kopējā summa par apkopes izdevumiem, kas attiecas uz visu izglītības iestādes sistēmu un nav nodalīti izdevumi, kas saistīti ar projekta ietvaros uzstādīto sistēmu. 

Aģentūra, veicot pārbaudes vai sazinoties ar konkrētajām novadu pašvaldībām, līdz 2015.gada beigām skaidros, situāciju par ugunsaizsardzības sistēmu apkopi, par līgumu slēgšanu ar pakalpojuma sniedzēju, lai visās novadu pašvaldībās tiktu nodrošināta sistēmu uzturēšana. 
Ar remontiem saistītie izdevumi ir 688,69 EUR apmērā. Vislielākie tie bijuši Vidzemes reģionā – 339 EUR, un Kurzemes reģionā – 235 EUR, Latgales reģionā remontiem līdzekļi nav tērēti.
Pašvaldības ir uzrādījušas arī citus ar ugunsaizsardzības sistēmām saistītus izdevumus, kopsummā par 3075, 89 EUR. Šajā pozīcijā iekļauti izdevumi par ugunsdzēsības aparātu apkopi, elektrotehniskie mērījumi, pamatlīdzekļu nolietojums un tml. izdevumi.
Saskaņā ar līguma par individuālā projekta ieviešanu 7.2.8. apakšpunktā noteikto uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu nepieciešams uzņemt Projekta partnera grāmatvedības uzskaitē. Šo nosacījumu ir izpildījušas visas pašvaldības, un sistēmas ir uzņemtas novada pašvaldības uzskaitē, dažas pašvaldības uzstādītās sistēmas, pēc tam nodevušas pagasta pārvaldes vai izglītības iestādes uzskaitē. 

Savukārt, līguma par individuālā projekta ieviešanu 7.1.1. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldībām jānodrošina, „ka vispārējās izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta ietvaros uzstādīta sistēma, paliek Projekta partnera īpašumā un sniedz izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 (piecus) gadus no sistēmas uzstādīšanas brīža”.
Pārskata veidlapā novadu pašvaldības tika lūgtas izvērtēt riskus, ka izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā ir uzstādītas sistēmas, netiks izmantota vispārējās izglītības vajadzībām turpmākajos gados.

Brocēnu novada pašvaldība ir norādījusi, ka „sakarā ar Brocēnu vidusskolas internātā dzīvojošo skolēnu skaita samazināšanos turpmākajos gados pastāv risks, ka internāta ēka var tikt izmantota citām vajadzībām”.
Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolai risks saistīts ar mazo skolēnu skaitu. Arī Varakļānu novada Stirnienes pamatskolā šobrīd mācās 29 bērni, kas ir ļoti mazs skaits un skolas uzturēšanai pašvaldībai jātērē lieli līdzekļi, kas ir apgrūtinājums pašvaldības budžetam. Pastāv iespēja pārcelt Varakļānu veco ļaužu pansionātu uz pamatskolas telpām. 

Ventspils novada pašvaldība uzskata, ka internātos skolēnu skaits var samazināties, jo pašvaldība nodrošina transportu, lai skolēni nokļūtu uz izglītības iestādi un no skolas uz mājām. 
51 novadu pašvaldība pārskatā ir norādījusi, ka risks, ka izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā ir uzstādītas sistēmas, netiks izmantota vispārējās izglītības vajadzībām turpmākajos gados nepastāv.
Saskaņā ar 2012.gada 16.martā noslēgto Īstenošanas līgumu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, VRAA un VARAM par projekta īstenošanu Aģentūrai jānodrošina projekta rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas. Izvērtējot pašvaldību pārskatos sniegto informāciju, pieļautās neprecizitātes vai neskaidrības un izvērtējot iespējamos riskus, 2015.gadā Aģentūra ir sastādījusi pārbaužu plānu. Šajā gadā kopumā paredzētas pārbaudes piecās novadu pašvaldībās. Pārbaužu laikā tiks precizēta pārskatos norādītā informācija. 
Secinājumi.
1. Kopumā 14 946 izglītojamajiem, kuri uzturas izglītības iestādēs, kurās projekta ietvaros ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, ir nodrošināta droša vide. 

2. Visās ēkās, kurās ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, tās darbojas. Pārskata periodā ir bijuši atsevišķi ugunsaizsardzības sistēmu bojājumi, taču tie novērsti. 
3. Novadu pašvaldības nodrošina projekta ilgtspēju: ugunsdrošības sistēmu uzturēšana izglītības iestādēs tiek finansēta no pašvaldību budžeta līdzekļiem.

4. Divas izglītības iestādes pārskata periodā ir slēgtas, novadu pašvaldības risina jautājumu par telpu izmantošanu sociālajām vajadzībām. 
5. Četras novadu pašvaldības pārskatā norādījušas riskus, ka izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā ir uzstādītas sistēmas, turpmākajos gados varētu netikt izmantota vispārējās izglītības vajadzībām.
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